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Демонтаж/монтаж
водонапорной
башни 15 м3

Замена насоса
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L=16.80
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L=17.00
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L=19.70
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L=38.30

∅110х6.6
L=50.00

∅110х6.6
L=32.50

∅110х6.6
L=33.40

∅110х6.6
L=50.00

∅225х13.4
L=2.30

∅225х13.4
L=2.00

Т3

Т 1

1
2

Т2

Т4

ПК 1

∅110х6.6
L=23.10

1

В1

∅110х6.6
L=28.20

∅32х2.0
L=10.40
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L=29.60
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Т2

∅32х2.0
L=17.60Т3

Т4 ∅110х6.6
L=19.20

∅32х2.0
L=10.30

Т6

ПК2

∅110х6.6
L=42.10

∅32х2.0
L=28.10

УП2

∅110х6.6
L=6.40

Т7

Т8

Т9

Т10

Т 11

Т 12

L=17.50

∅110х6.6
L=30.10

∅32х2.0
L=24.90

∅32х2.0
L=22.20

∅110х6.6
L=3.80

∅110х6.6
L=23.30

∅32х2.0
L=22.10

∅32х2.0
L=21.30 ∅32х2.0

L=22.20

∅110х6.6
L=4.50

∅110х6.6
L=23.90

∅32х2.0
L=20.20

∅110х6.6
L=3.40

Т4.1
∅110х6.6
L=5.00

Т6.1
∅110х6.6
L=2.60

Условные обозначения

Существующие сети

Проектируемые сети

- диаметр напорной ПЭ труб, мм
- длина трубы, м

∅110х6.6
L=39.00

Условные обозначения

Водопровод хозпитьевой

Угол поворота сетиУП"№"

Водопровод хозпитьевой

В1 В1

Водопровод хозпитьевой демонтируемый

 Реконструкция   водопровода в с . Лапшанга
Варнавинского района , Нижегородской области  

ДатаИзм . Лист №док . Подп .Кол.уч.
Стадия Лист Листов

Система водоснабжения
ГИП
Руковод .

Разработ .

Н.контроль
План с сетями водоснабжения

М 1:500

1

В1

В1

н1н2
н3н4

:ЗУ1(1)

н7
:ЗУ1(2)

н8
н5н6

:ЗУ1(3)
н9

н10

н11
н12


